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� Mod. TAMB CAP
ISCOM034-0903-CZ

Návod k obsluze
Prostorový termostat se spirálovým čidlem

Čtěte pozorně všechny instrukce

	 Termostat navržený k ovládání teploty ve sklenících, líhních a místech, kde je nutné 
kontrolovat teplotu prostředí. Je vybaven speciálním spirálovým čidlem, které je velmi 
citlivé na změny teploty v místnosti.

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před připojením termostatu se ujistěte, že NENÍ PŘIPOJENO k napájení 
OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ. Ověřte také, že příkon zařízení je kompatibilní se zatížením 
kontaktů termostatu (viz. technické vlastnosti).
Kód	M odel	 Popis
VE310900	 TAMB CAP	 Prostorový termostat se spirálovým čidlem IP54

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI
•	 Regulační rozsah -5 ÷ +35°C
•	 Diferenciál  Δt +1,5 ± 1°C
•	 Stupeň krytí IP 54
•	 Třída izolace I
•	 Maximální teplota těla termostatu 80°C
•	 Zatížení kontaktů 16 A (2.5) 250 V AC
•	 Vypínací nebo přepínací kontakty
•	 Kapilára a jímka z pocínované mědi
•	 Zakončení na fastony 6,3 mm se šroubovacími svorkami
•	 Typ přepínání 1B

 INSTALACE
•	 �UPOZORNĚNÍ: úkony popsané v tomto návodě musejí být provedeny výhradně 

specializovanou osobou nebo instalatérem, který bude plně dodržovat bezpečnostní 
normy a nařízení dle platných předpisů.

ZAPOJENÍ
A.	 Sejměte ovládací knoflík a vyšroubujte dva šrouby dole, dokud nepůjde otevřít kryt 

termostatu.
B.	 Připevněte termostat na stěnu s použitím připravených otvorů (horizontální rozteč 51 

mm, vertikální rozteč 91 mm).
C.	 Provlečte vodiče průchodkou a připojte je dle následujícího schématu.

Svorka C =  společná
Svorka 1 =  otvírá obvod při dosažení 
 nastavené teploty
Svorka 2 =  uzavírá obvod při dosažení 
 nastavené teploty

D.	 Nasaďte kryt, zašroubujte a přidejte ovládací knoflík.

 SOUVISEJÍCÍ NORMY
Shoda se směrnicemi EU:
2006/95/CE (Nízké napětí)
2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita)
je prohlášena s odkazem na následující normy:
	 �EN 60730-1, EN 60730-2-9
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